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1 Empfehlungen für die Planung, Inbetriebnahme und 
Übergabe  

1.1 Checklisten  

In den Checklisten werden die wesentlichen Parameter aus der Planung festgehalten. 
Diese dienen als Vorlage und müssen im Rahmen der Inbetriebnahme eingestellt und 
bestätigt werden. Weiterhin enthält die Liste alle empfehlenswerten Prüfungen, die 
durch den Installateur zu protokollieren bzw. zu bestätigen sind. In einem dritten Schritt 
werden die Daten an den Nutzer oder Betreiber übergeben. 

Weiterführende Hilfestellungen können auch unter [passipedia] eingesehen werden. 

1.1.1 Checkliste Lüftung - Wohnbau 

 

  



 
  Hilfestellung zur Inbetriebnahme  

   

 

 Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser – Protokollband Nr. 52 
 

 

  



PB 52: Inbetriebnahme und Erfolgskontrolle als Erfo lgsfaktoren  
für energieeffiziente Gebäude 

 

   

 

Arbeitskreis kostengünstige Passivhäuser – Protokollband Nr. 52 
 

1.1.2 Checkliste Lüftung - Nichtwohnbau 

 



 
  Hilfestellung zur Inbetriebnahme  
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1.1.3 Checkliste Heizung - Wohnbau 

 


